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安全に関する情報および注意事項
安全記号
製品の説明書および製品に以下の記号が 1つまたは複数記載され
ている場合があります。

注意事項：この記号は、製品のユーザー・マニュアルに操
作およびメンテナンス（サービス）に関する重要な手順説
明の記載があることをユーザーに注意するものです。

危険電圧：この記号は、人体に電気ショックを与える規模
の危険電圧が、絶縁処理されていない状態で製品のラッ
クに存在することをユーザーに注意するものです。

電源オン：この記号は、オン／オフの主スイッチが「オン」
の位置にあることを示します。

電源オフ：この記号は、オン／オフの主スイッチが「オフ」
の位置にあることを示します。

保護用アース処理ターミナル：この記号は、本機器に他の
接続を行う前にアース接続処理の必要がある端子を表し
ます。

リチウムイオン電池：この記号は、製品にリチウムイオン電池
が内蔵されていることを示します。

安全に関する注意事項

警告： 致命的ともなり得る感電の危険性および装置破損の可能性を
避けるため、次の注意事項を守ってください。

• 電源コードの接地プラグを無効にしないでください。接地プラグ
は安全上重要な役割を果たします。

• 電源コードは、常時容易にアクセスできる接地処理されたコンセ
ントに差し込んでください。

• 製品の電源を切る場合は、コンセントまたは製品から電源コード
を外してください。本製品をオフにするには、通常、ACコンセント
からコードを抜いてください。AC電源取入口が複数ある製品の
場合は、電源を完全に取り除くために、すべてのACコードの接続
を外してください。

• 本製品を公衆電話交換網（Public Switched Telephone Network - 
PSTN）に接続しないでください。

• 本製品の筐体内には、修理できる部品はありません。製品のカバ
ーを開けたり取り外したりしないでください。

注意：Avocent製品には、リチウム電池が内蔵されているものもあり
ます。それらの製品には、電池を示す記号が製品のラベルに表示さ
れています。この電池は現地交換が可能な品目ではないため、ユー
ザーによる交換はできません。製品使用中に電池が原因と考えられ
る障害が発生した場合は、Avocentテクニカル・サポートまでご連絡
ください。

警告： 整備スタッフの方へ ― 電池を不適切なタイプと交換した場
合、爆発の危険があります。使用済み電池はメーカーの指示に従って
処分してください。

本製品は、米国国家認定試験所（NRTL）によって一覧または認定さ
れている他の製品と併用するものです。

機器をラックに収納する際の安全措置
本製品をラックに収納する場合、本製品を安全に設置および使用す
るために、次の点に注意してください。

• 周辺温度の高温化：密閉型のラック・アッセンブリに設置されて
いる場合、ラック内の作動温度が室温より高くなることがありま
す。この製品の定格最高作動温度を超えないよう注意してくださ
い。定格最高作動温度は、Webサイト（http://www.avocent.com/
manuals）で入手可能な本製品のユーザー・マニュアルの技術仕
様の項に記載されています。

• 低空気流量：装置をラックに取り付ける際は、通気量が不足し機
器の安全な作動が損なわれないよう配慮する必要があります。

• 機械的荷重：装置をラックに収納する際は、不均一な機械的負荷
により危険な状態が生じないよう配慮する必要があります。

• 回路の過負荷：装置を電源回路に接続する際は十分注意し、回路
の過負荷が過電流保護装置と給電用配線に及ぼす影響にも十分
留意してください。最大電流については、装置の銘板に記載され
た定格を参照してください。

• 確実なアース接続：ラックに収納した装置は、常に確実なアース
接続がなされていなければなりません。分岐回路に対し直接接続
以外の給電接続を行う場合（例：テーブルタップの使用）は、特に
注意を払う必要があります。

注：本製品は1U構成でラック収納可能です。本製品は0U構成には対
応していません。

（別面に続く）
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EMIについて
以下に示されている地域または国においてEMCについての認証を
受けている製品には、製品ラベルに必要なマークまたは声明が付け
られています。該当する国に適用される声明を以下に一覧します。

欧州連合

警告：本製品は、クラスA製品です。家庭環境において、本製品は、ユ
ーザーが適切な対策を講じる必要がある無線干渉を生じる可能性
があります。

米国

警告：基準準拠担当責任者からの明確な承認を得ることなく本製品
への変更または改造を行った場合、ユーザーの装置操作権限が無効
になることがあります。

注:当装置は、FCC規定の第15部に準拠し、クラスAデジタル機器制
限に適合していることが確認されています。この限度は、当該装置を
業務用環境下で作動させる際に、有害な干渉を妥当な範囲で防止す
るために設定されています。当該装置は無線周波（RF）エネルギーを
生成、使用、または放射する可能性があり、マニュアルに準拠せずに
取り付けや操作を行うと無線通信に有害な干渉を起こす可能性があ
ります。本装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすこと
があります。その場合にはユーザーが自費で適切な対策を講ずるよ
う要求されることがあります。

カナダ
クラスAの本デジタル器具は、カナダICES-003に準拠しています。

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme 
NMB-003 du Canada. 

CAN ICES -3(A)/ NMB -3(A)

日本

韓国

台湾

追加証明書の情報
本製品の証明書は、次に挙げる名称でご確認いただけます。CMN（証明
書モデル番号）、MPN（製造元部品番号）、販売段階で付く型式名称。認
証報告書および証明書に記載されている名称は、製品に貼付のラベル
上に印刷されています。


